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Państwowy  

Powiatowy Inspektor Sanitarny 

 w Czarnkowie        

                 Czarnków, dnia 6 października 2023 r. 

ON-HK.9020.156.2023                                                       

                                                                        

      

                                                                              Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.  

                                                                               64-980 Trzcianka,  ul. Żeromskiego 15 

 

                                                                              

 
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ 

 DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

 

 

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego 

w Siedlisku,  pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek 

wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Odział 

Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile 

ul. Wojska Polskiego 43.              

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania  

z badań wody, pobranej w dniu 04.10.2023 r., przez próbkobiorcę Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Siedlisku, w punktach: 

 

1. stacja uzdatniania wody Siedlisko - sprawozdanie z badań nr 1310/W/23 z dnia 06.10.2023,  

2. sieć Siedlisko 4F, sklep DINO - sprawozdanie z badań nr 1311/W/23 z dnia 06.10.2023, 

3. sieć Siedlisko 160, szkoła podstawowa - sprawozdanie z badań nr 1312/W/23 z dnia 06.10.2023, 

4. sieć Przyłęki 38A, szkoła podstawowa - sprawozdanie z badań nr 1313/W/23 z dnia 06.10.2023,  

 

informuje, że we wszystkich próbach stwierdzono obecność bakterii gr. coli w następujących ilościach: 

 

stacja uzdatniania wody Siedlisko - 29 jtk coli/100 ml 

sieć Siedlisko 4F, sklep DINO - 33 jtk coli/100 ml 

sieć Siedlisko 160, szkoła podstawowa- 49 jtk coli/100 ml 

sieć Przyłęki 38A, szkoła podstawowa – 13 jtk /100ml 

 

W badanych próbach nie stwierdzono bakterii Escherichia coli  i enterokoków. 

 

W związku z powyższym, woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z  dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.  U. z 2017 r. poz. 2294) i nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.  

Bakterie grupy coli, z uwagi na powszechne występowanie w środowisku, są organizmem 

wskaźnikowym służącym do oceny jakości wody i czystości systemów dystrybucyjnych 

oraz skuteczności uzdatniania wody. Stanowią wskaźnik zanieczyszczenia wody bakteriami 

niepożądanymi ale niechorobotwórczymi, które w wodzie nie powinny występować, 
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ale w ograniczonych ilościach i  przy przestrzeganiu wydanych ograniczeń i zaleceń nie stanowią 

zagrożenia dla zdrowia zdrowia konsumentów.  

W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z dnia 

06.10.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

Zał. komunikat PPIS z dnia 6 października 2023 

sprawozdania z badań nr 1310/W/23, 1311/W/23, 1312/W/23, 1313/W/23 

 

 

Otrzymują : 

1. adresat 

2. Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki 

3. aa.     
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