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Państwowy  

Powiatowy Inspektor Sanitarny 

 w Czarnkowie        

                  Czarnków, 19 września 2024 r. 

ON-HK.9011.12.313.2024                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                        Xella Polska sp. z o.o.  

                                                                                                       64-980 Trzcianka Stobno 119 

 

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ 

 DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

 

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego 

w   Stobnie 119,  Xella Polska sp. z o.o., na potrzeby własne podmiotu,  pobranej do badań wykonanych 

przez ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9a, 64-800 Chodzież, przeprowadzonych w ramach kontroli 

wewnętrznej podmiotu. 

                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania  

z badań wody, pobranej 16.07.2024 r. przez pracownika laboratorium, w  punktach: 

 

1. Xella Polska, Zakład w Stobnie 119, hydrofornia – sprawozdanie z badań nr 1787/857/2024   

z 26.07.2024 r.,  

 

stwierdza, że woda dostarczana z urządzenia wodociągowego w  Stobnie 119,  Xella Polska sp. z o.o., 

w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów 

grupy B, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) za wyjątkiem parametru 

jon amonowy, którego zawartość przekracza wartość parametryczną i wyniosła 1,28 mg/l. Wartość 

dopuszczalna wynosi 0,5 mg/l. W związku z powyższym należy powtórzyć badanie w kierunku 

kwestionowanego parametru w celu potwierdzenia bądź wykluczenia występowania przekroczenia  

i ewentualnego podjęcia działań naprawczych. W przedmiotowym badaniu pominięto także parametr 

chlorek winylu, który należy uzupełnić przy kolejnym poborze.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie oczekuje przedłożenia sprawozdania 

z powtórnych badań uwzględniających zawartość jonu amonowego i chlorku winylu. 

 

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.  

 

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz.U. 2017  poz. 2294). 

 
Otrzymują  : 

1) adresat  

Do wiadomości: 

1) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki 

2) ON-HK aa    
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