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OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ 

 DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 

 

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego 

w  Trzciance,  pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek 

wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział 

Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody,  

64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych w Laboratorium 

Usługowo-Badawczym „BIOCHEMIK” sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Strefowa 15, w ramach kontroli 

wewnętrznej przedsiębiorstwa. 

   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania  

z badań wody, pobranej 18.11.2024 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w  Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Trzciance, w punktach: 

 

1) sieć Trzcianka, ul. 27 Stycznia 90/92, Gminne Przedszkole nr 2 - sprawozdanie z badań 

1594/W/24 z 20.11.2024 r.  i z 22.11.2024 r. 

2) sieć Trzcianka, ul. Mickiewicza 49, Gminne Przedszkole nr 1 – sprawozdanie z badań 

1593/W/24 z 20.11.2024 i z 22.11.2024 r. 

3) sieć Trzcianka, Os. Słowackiego 24a,  Gminne Przedszkole nr 1 - sprawozdanie z badań 

1592/W/24 z 20.11.2024 r., 

 

w dniu 22.11.2024 przez pracownika laboratorium, z wodociągu publicznego w Trzciance, w  punktach: 

 

• sieć Trzcianka, ul. Mickiewicza 49, Gminne Przedszkole nr 1 – sprawozdanie z badań 9541/11/24 

z 27.11.2024 r. 

  

oraz w dniu 26.11.2024 r. przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w  Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Trzciance, w punktach: 

 

• sieć Trzcianka, ul. 27 Stycznia 90/92, Gminne Przedszkole nr 2 - sprawozdanie z badań 1672/W/24 

z  28.11.2024 r.   

 

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Trzciance, w badanym zakresie 

fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów grupy A,  odbiega od 

wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  2017 poz. 2294) ze względu na obecność bakterii grupy 

coli, która wyniosła 1 jtk/100 ml w próbach pobranych 18.11.2024 r.: 
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1) sieć Trzcianka, ul. 27 Stycznia 90/92, Gminne Przedszkole nr 2 - sprawozdanie z badań 

1594/W/24 z 20.11.2024 r.,   

2) sieć Trzcianka, ul. Mickiewicza 49, Gminne Przedszkole nr 1 – sprawozdanie z badań 

1593/W/24 z 20.11.2024,  

 

oraz w próbie pobranej w dniu 26.11.2024 r. , w której stwierdzono bakterie grupy coli  w ilości 3 

jtk/100  ml oraz enterokoki kałowe w ilości 1 jtk/100 ml 

 

• sieć Trzcianka, ul. 27 Stycznia 90/92, Gminne Przedszkole nr 2 - sprawozdanie z badań 

1672/W/24 z 28.11.2024 r.,   

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszcza obecność pojedynczych bakterii grupy coli 

pod warunkiem nieobecności w badanej próbie bakterii Escherichia coli, których w  badanych próbach 

nie stwierdzono oraz i enterokoków kałowych, których obecność stwierdzono w jednej próbie w ilości 

1 jtk/100 ml.  

W związku z powyższym, woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z  dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.  U. z 2017 r. poz. 2294) i nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.  

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na  surowo 

owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.  

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac 

porządkowych, np. mycia podłóg i spłukiwania toalety. 

 

 

Załączniki:  sprawozdania z badań 1592,1593,1594/W/24, 1672/W/2024, komunikat PPIS w 

Czarnkowie z 28.11.2024 r. 

 

 

 

 

Otrzymują : 

1) adresat 

Do wiadomości: 

1) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki 

2) ON-HK aa                    
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